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PRECAUGCOES DE SEGURANCA

® Antes de usar o equipamento, leia estas “PRECAUGOES?” até o final e opere-o da forma correta.
® Todas as instrugbes nesta segéo séo relativas a seguranca; certifique-se de manter uma condicao segura de operagéo.
® “ADVERTENCIA” e “CUIDADO” tém os seguintes significados nestas instrugdes:

. ADVERTENCIA

Este simbolo indica os procedimentos que, inadequadamente realizados, poderao
resultar em morte ou ferimento grave ao usuario ou técnico.

. CUIDADO

Este simbolo indica os procedimentos que, inadequadamente realizados, poderao
resultar em ferimento ao usuario ou danos materiais.

I 2overTENCIA

B cupaoo

PtA-1

@ Nao tente instalar o ar condicionado sozinho.

@ O ar condicionado nao contém pecas que podem ser consertadas pelo usuario. Sempre consulte o pessoal do servigo
técnico autorizado para reparos.

@ Quando for necessario mudar o aparelho de lugar, chame o pessoal do servigo técnico autorizado para a remogao
e reinstalacdo do equipamento.

® Nao tome friagem demais por ficar na diregao do fluxo do ar de refrigeragdo por muitas horas.

® Nao coloque dedos ou objetos na porta de saida ou grade de entrada.

® Nao ligue ou interrompa o funcionamento do ar condicionado desconectando a tomada elétrica da parede.

® Em caso de mau funcionamento (cheiro de queimado etc.), interrompa a operagao imediatamente, desli-
gue o disjuntor e chame o pessoal do servico técnico autorizado.

® No caso de vazamento de liquido refrigerante, certifique-se de manter-se afastado do fogo e de qualquer
inflamavel. (consulte pessoal de servigo autorizado)

® Tome cuidado para nao danifi car o cabo da fonte de alimentacao.
Se o cordao de alimentagao esta danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante ou agente autorizado
ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

@ Este aparelho nao é destinado ao uso por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas, senso-
riais ou mentais reduzidas, ou a falta de experiéncia e conhecimento, a nao ser que eles tenham recebido
supervisao ou instrugdes sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsavel por sua seguranga. As
criangas devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o equipamento.

® Forneca ventilagao ocasional durante o uso.

® Nao direcione o fluxo de ar para lareiras ou aparelhos de aquecimento.

® Nao suba no ar condicionado nem coloque objetos sobre o equipamento.

® Nao pendure objetos na unidade interna.

® Nao coloque vasos de flores ou vasilhas com agua sobre aparelhos de ar condicionado.
® Nao exponha o ar condicionado diretamente a agua.

® Nao opere o ar condicionado com as maos molhadas.

@ Nao puxe o cabo elétrico.

@ Desligue a eletricidade quando nao estiver usando a unidade interna por longos periodos.
@ Verifique se ha danos no suporte da instalagao.

® Nao coloque animais ou plantas na dire¢do do fluxo de ar.

® Nao beba a agua drenada do ar condicionado.

® Nao use em aplicagdes envolvendo a armazenagem de alimentos, plantas ou animais, equipamentos de
precisado ou obras de arte.

® Nao aplique muita pressao nas persianas do radiador.
® Opere somente com filtros de ar instalados.
® Nao bloqueie ou cubra a grande de entrada de ar ou porta de saida.

@ Certifique-se de que todos os equipamentos eletronicos estejam a pelo menos 1 metro de disténcia das
unidades interna ou externa.

@ Evite instalar o ar condicionado perto de uma lareira ou outro equipamento de aquecimento.
@ Ao instalar as unidades interna e externa, tome cuidados para evitar os acesso de criancgas.
® Nao use gases inflamaveis perto do ar condicionado.



CARACTERISTICAS E FUN(_}()ES

m Economia de energia e fungao confortavel

( INVERSOR )

No inicio da operagdo, uma grande quantidade de eletricida-
de é usada para levar o ambiente a temperatura desejada.
Depois, a unidade entra automaticamente em ajuste de baixa
poténcia, para uma operagédo econémica e confortavel.

(FUNCIONAMENTO ECONOMICO )

Quando o modo de funcionamento ECONOMICO ¢é operado,
a temperatura da sala sera um pouco maior do que a tempe-
ratura definida no modo de refrigeragdo. Assim, o modo ECO-
NOMICO economiza mais energia do que os modos normais.

(FLUXO DE AR HORIZONTAL )

Para refrigeragao, use fluxo de ar horizontal assim o ar refri-
gerado nao sopra diretamente nos ocupantes do ambiente.

FLUXO DE AR OMNIDIRECIONAL (FUNCIO-
NAMENTO COM PERSIANAS OSCILANTES)

O controle tridimensional sobre as persinadas de direcionamen-
to de ar é possivel pelo uso duplo da persiana de direcionamen-
to de ar CIMA/BAIXO e DIREITA/ESQUERDA. Uma vez que as
aletas de direcionamento de ar CIMA/BAIXO operam automa-
ticamente de acordo com o modo de operagado da unidade, é
possivel definir a dire¢géo do ar com base no modo de operacéo.

(FUNCIONAMENTO SUPERSILENCIOSO )

Quando o botdo “FAN” (Ventilagdo) é usado para selecionar
QUIET (Silencioso), a unidade interna comecga a funcionar de
forma supersilenciosa; o fluxo de ar na unidade interna é redu-
zido para produzir um funcionamento mais silencioso.

(TROCA AUTOMATICA DE CLIMA )

O modo de operagao (refrigeragéo, desumidificacdo) & alter-
nado automaticamente para manter a temperatura ajustada,
que é constante o tempo todo.

m Fungao conveniente

(TIMER PROGRAMADO )

O Timer programado permite que vocé integre as operagao de timer
OFF (Desligado) e timer ON (Ligado) em uma Unica sequéncia. A
sequéncia pode envolver 1 transicéo de timer OFF para timer ON,
ou de timer ON para timer OFF, em intervalos de 24 horas.

( DESLIGAMENTO AUTOMATICO )

Quando o botéo “SLEEP” (desligamento automatico) € pressio-
nado durante o modo de refrigeragao, a regulagem do termostato
¢ gradualmente aumentada durante o periodo de operagéo. Ao
atingir o tempo programado, a unidade desliga automaticamente.

m Fungédo de limpeza

(GRADE DE ENTRADA REMOVIVEL )

A grade de entrada da unidade interna pode ser removida
para facilitar a limpeza e a manutencgéo.

( FILTRO DE CATEQUINA DE MAGA )

O filtro de catequina de magéd emprega electricidade estatica
para limpar o ar de particulas finas e poeira, tais como as
derivadas de fumo de tabaco e pdlen das plantas, invisiveis a
olho nu.

( FILTRO DESODORIZANTE DE IOES )

O filtro decompde intensivamente os odores absorvidos atra-
vés da oxidagéo e reducéo de efeitos dos ides gerados pela
ceramica de microparticulas, desodorizando o ambiente.

m Controle remoto

(CONTROLE REMOTO SEM CABO )

O controle remoto sem cabo permite o controle conveniente
de operacao do ar condicionado.

(CONTROLE REMOTO COM CABO (OPCIONAL))

O controle remoto com cabo opcional pode ser usado. Quan-
do usar o controle remoto, ha pontos diferentes, se comparar-
mos com o uso do controle remoto sem fio.

[Fungdes adicionais do controle remoto com cabo]
* Timer semanal
* Timer de reinicio de temperatura

E vocé pode usar tanto o controle remoto com ou sem cabo
simultaneamente. (Mas a fungéo é limitada)

Quando as fungdes restritas no controle remoto sdo usdas, o
som de bipe sera ouvido, OPERACAO, TIMER e a 3? |ampada
da unidade interna piscarao.

[Fungdes restriutas do controle remoto sem cabo]

* TIMER (ON (Ligar) timer, OFF (Desligar) timer e Program
(Programar) timer) .

* DESLIGAMENTO AUTOMATICO
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NOME DAS PECAS

Fig. 1
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Fig. 6

Para facilitar a explicagéo, a ilustragdo que acom-
panha este documento foi feita para todos os possi-
veis indicadores; na operacao real, contudo, o visor|
s6 mostrara os indicadores que forem adequados

ao funcionamento atual.
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— Fig. 1 Unidade interna |

uma anomalia.

— @ Painel de controle da operagao (Fig. 2) —
@ Botdo “MANUAL AUTO”

Use quando o controlador remoto é perdido ou se existir

= Modo ou opera-
Status Acao cdo
Em opera- Pressione Parar
cao
Parando Pressione menos de | AUTO
10 segundos.
Pressione mais de Refrigeragéo
10 segundos. forcada
(Apenas para ser-
vigo.*)

*: Para parar o resfriamento forgado, pressione este botédo
ou o botéo “Start/Stop” (Iniciar/parar) no controle remoto.

—@® Indicador (Fig. 3)
(@ Receptor de sinal do controle remoto

/\ CUIDADO

@ Para ocorrer a transmissao de sinal adequada entre
o controle remoto e a unidade interna, mantenha o
receptor de sinal longe dos seguites itens:

- Luz solar direta ou a outras luzes fortes
- Tela da TV de tela plana

@® Em aposentos com luzes fluorescentes instantane-
as, como as do tipo inversor, o sinal podera néao ser
transmitido adequadamente. Nesse caso, consulte
a loja de compra.

(® Luz OPERATION (Operagao) (verde)

Acende em operagédo normal, e pisca lentamente na
operacéo de degelo automatico.

® Luz TIMER (Temporizador) (laranja)

Acende na operacao TIMER (LARANJA), e pisca
lentamente quando o de configuracao do erro timer

¢ detectado. B o
Para ver detalhes, consulte “Fungéo de reinicio

automatico” em pagina 16
@ Luz ECONOMY (Economia) (verde)
Acende na operacdo ECONOMY (ECONOMIA).
Grade de entrada (Fig.4)
(© Painel frontal
Filtro de ar
@ Difusor vertical de dire¢ao do fluxo de ar
@ Difusor horizontal de dire¢ao do fluxo de ar
@ Mangueira de drenagem
Filtros de limpeza do ar

Purifica ou desinfeta o ar, e proporciona fluxo de ar fresco.

—|Fig. 5 Controle remoto I

@ Transmissor de sinal

Botao “MODE” (modo)

(@ Botao “ECONOMY” (economia)

Botado “SLEEP” (desligamento automatico)

Botédo “TIMER MODE” (modo temporizador)

@ Botao “FAN” (ventilagao)

@) Botao “START/STOP” (iniciar/parar)

¢ Botao “SET” (ajustar) (Vertical)

@) Botao “SET” (ajustar) (Horizontal)

@) Botao “SWING” (persianas oscilantes)

@ Botao “SET TEMP.” (ajustar temp.) (A /W)

¢ Botao “TIMER” set (ajustar temporiza-
dor) (M /=)

@) Botao “CLOCK ADJUST” (ajustar relégio)

@9 Botao “TEST RUN” (execugao de teste)

® Esse botdo é usado na instalagdo do ar
condicionado e ndo deve ser usado em
condigbes normais de funcionamento, pois
fara com que o termostato da unidade inter-
na funcione de forma errada.

® Se este botdo for pressionado durante a
operagao normal, a unidade interna mudara
para o modo de operagao de teste. As luzes
OPERATION (Operacéao) e TIMER (Tem-
porizador) da unidade interna comegarao a
piscar simultaneamente.

® Para interromper o modo de teste de fun-
cionamento, pressione o botao “START/
STOP?” (iniciar/parar) para desativar o ar
condicionado.

@) Botao “RESET” (reiniciar)
— @) Visor do controle remoto (Fig.6)
@) Visor do ajuste de temperatura
@ Visor de modo de operagao
@ Visor de desligamento automatico
@) Indicador de transmissao
@ Visor velocidade do ventilador
@ Visor de persianas oscilantes
@) Visor de modo de operacao
@® Visor do relégio
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PREPARACAO

[ Ligue a eletricidade ]

1 Ligue o disjuntor.

[ Colocacgao das pilhas (Tamanho AAA R03/LR03 x 2) * ]

1 Para abrir o compartimento de baterias, pressione e

deslize a tampa para o lado contrario.
Deslize na dire¢do da seta enquanto pressiona a marca %
* Pilhas n&o séo incluidas com este produto.

2 Insira as baterias.
Alinhe as polaridades das baterias (/&) corretamente.

3 Feche a tampa do compartimento de baterias.

[ Ajuste da hora ]

1 Pressione o o botao “CLOCK ADJUST” (ajustar rel6-
gio) (Fig. 5 @).

Use a ponta de uma caneta esferografica ou outro objeto pequeno para
pressionar o botao.

2 Use os botdes “TIMER” set (ajustar temporizador)
(&3 /=) (Fig. 5 @) para ajustar a hora atual.

botdo: Pressione para adiantar a hora.
(=Jbotao: Pressione para retroceder a hora.

(Cada vez que os botdes séo pressionados, a hora adiantara/retrocedera
em incrementos de 1 minuto; mantenha os botdes pressionados para mudar
rapidamente, em incrementos de 10 minutos.)

3 Pressione novamente o botao “CLOCK ADJUST”
(ajustar relogio) (Fig. 5 @).

Isso completa o ajuste do horario e inicia o relégio.

[ Para usar o controle remoto ]

@® O controle remoto deve ser apontado para o receptor do sinal (Fig. 3 &) para operar
corretamente.

@ Faixa de operagao: cerca de 7 m.

® Quando um sinal é adequadamente recebido pelo ar condicionado, um som de beep
pode ser ouvido.

@ Se nenhum 'beep’ for ouvido, pressione novamente o botdo do controle remoto.

[ Suporte do controle remoto ]

Inserir Deslizar para cima
]

Remover
Parafusos

@® Monte o suporte. ® Ajuste o controle remoto. (® Para remover o controle re-
moto (quando ao alcance das
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/\ CUIDADO

® Tome cuidado para evitar que criancas
engulam as baterias acidentalmente.

@ Quando nao usar o controle remoto por
muito tempo, remova as pilhas para evitar
um possivel vazamento e danos a unidade.

@ Se o fluido das baterias vazar e entrar em
contato com sua pele, seus olhos ou boca,
lave imediatamente com muita agua e con-
sulte médico.

@ As baterias descarregadas devem ser
imediatamente removidas e descartadas da
maneira devida, em um local de coleta, ou
entregues a autoridade adequada.

® Nao tente recarregar as baterias.

Nunca misture baterias novas com ou
baterias de tipos deferentes.

As baterias devem durar aproximada-
mente 1 ano em condigbes normais de
uso. Se o alcance do controle remoto for
reduzido consideravelmente, substitua
as baterias e pressione o botdo “RESET”
(reiniciar) com a ponta de uma caneta
esferografica ou outro objeto pequeno.




FUNCIONAMENTO

[ Para selecionar o modo de operagao ]

1 Pressione o botao “START/STOP” (iniciar/parar) (Fig.5 @)).
Aluz OPERATION (Operagao) da unidade interna (verde) (Fig. 3 ®) acendera.
O ar condicionado sera acionado.

2 Pressione o botao “MODE” (modo) (Fig.5 (0) para se-
lecionar o modo desejado.

Cada vez que o botdo é pressionado, o0 modo sera alternado na ordem a se-
guir.

AUTO——>» COOL——>» DRY > FAN
(Auto) (Refrigeracéo) (Desumidicagéo) (Ventilador)

Depois de 3 segundos, o visor inteiro reaparecera.

[ Para ajustar o termostato ]
Pressione o botao “SET TEMP.” (ajustar temp.). (Fig. 5 ).

A botao: Pressione para aumentar a temperatura do termostato.
W botao: Pressione para baixar a temperatura do termostato.

@®Faixa de ajuste do termostato:

AUTO i, 18-30°C
Refrigeracao/desumidificagéo ....18 - 30 °C

O termostato ndo pode ser usado para ajustar a temperatura do ambiente no modo
FAN (Ventilagéo) (a temperatura ndo aparecera no visor do controle remoto).

Depois de 3 segundos, o visor inteiro reaparecera.

O ajuste do termostato deve ser considerado um valor padréo e deve ser um pou-
co diferente da temperatura ambiente.

[ Ajuste a velocidade da ventilagao ]

Pressione o botao “FAN” (ventilagao) (Fig. 5 @).

Cada vez que o botdo é pressionado, a velocidade da ventilagdo muda na ordem a seguir:
|—>AUTO (Auto) —»HIGH (Alto)—»>MED (Médio) —» LOW (Baixo)—»> QUIET (Silencioso)—|

Depois de 3 segundos, o visor inteiro reaparecera.

Ao ajustar para AUTO:
Refrigeragcdao : Na medida que a temperatura ambiente aproxima-se da do ajuste
do termostato, a velocidade do ventilador diminui.
Ventilador : O ventilador funciona na menor velocidade possivel.

O ventilador operara em uma configuragcdo muito baixa durante a operagéo do Monitor.

[ Funcionamento supersilencioso ]

Ao ajustar para QUIET (Silencioso):

O funcionamento supersilencioso comeca. O fluxo de ar da unidade interna sera redu-

zido para um funcionamento mais silencioso.

@ O funcionamento supersilencioso nao pode ser usada no modo de desumidificagao.
(O mesmo se da quando o modo de desumidificagdo é selecionado no modo de
funcionamento AUTOMATICO.)

® Durante o funcionamento supersilencioso, o desempenho de refrigeracdo sera
um pouco reduzido. Se o ambiente ndo esquentar/refrigerar quando o modo
supersilencioso estiver em funcionamento, ajuste a velocidade do ventilador do ar
condicionado.

ECONOMY

SLEEP

INVERTER

4> SET

\CSWING

Exemplo: Se ajustado para 26 °C.

ECONOMY

SLEEP

INVERTER

- SET

v | cswie

Exemplo: Se ajustado para AUTO.
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FUNCIONAMENTO

[ Para interromper a operagao ]

Pressione o botao “START/STOP” (iniciar/parar) (Fig. 5 @)).
A luz OPERATION (Operacgao) (verde) (Fig. 3 ®) apagara.

| Sobre a operagdo troca automatica de clima |

AUTO: @ Ao selecionar pela primeira vez a operagao de troca automatica de clima,

o ventilador operara em uma velocidade muito baixa por alguns minutos,
durante os quais a unidade detectara as condi¢des do ambiente e sele-
cionara automaticamente o modo de operacao adequado.

Se a diferenca entre o ajuste do termostato e a temperatura real do am-
biente for maior que +2,22 °C(+2 °C) — Refrigeragéo ou desumidificagéo

Se a diferenga entre o ajuste do termostato e a temperatura real do am-
biente for de, aproximadamente, + 2,22°C(+2 °C)— Determinada pela
temperatura externa

Quando o ar condicionado tiver ajustado a temperatura do ambiente para
uma temperatura préxima ao ajuste do termostato, comegara a operagao
de monitoramento. No modo de operagao de monitoramento, o ventilador
funcionara em baixa velocidade. Se a temperatura do ambiente mudar
subsequentemente, o ar condicionado selecionara novamente a operagéo
apropriada (Refrigeracédo) para ajustar a temperatura ao valor ajustado no
termostato.

® Se 0 modo selecionado automaticamente pela unidade néo Ihe agradar,

selecione um dos modos de operacao [COOL (Refrigeracdo), DRY (De-
sumidificacédo), FAN (Ventilagcao)].

Sobre o modo de operagao

Refrigeracdao: @ Use para refrigerar o ambiente.
Desumidificacdo: ® Use para refrigerar suavemente e, ao mesmo tempo, eliminar a

Ventilagao:
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umidade do ambiente.
® Nao é possivel aquecer o ambiente no modo de desumidificagao.

® No modo de desumidificagdo, a unidade funcionara em baixa
velocidade; para ajustar a umidade do ambiente, o ventilador da
unidade interna pode parar de tempos em tempos. Além disso, o
ventilador pode funcionar em uma velocidade muito baixa para
ajustar a umidade do ambiente.

@® A velocidade do ventilador pode ser alterada manualmente quando
o0 modo Seco tiver sido selecionado.

@® Use para circular o ar pelo ambiente.

No modo de refrigeracao/desumidificagao:
Ajuste o termostato para uma temperatura
menor do que a temperatura ambiente pre-
sente. Os modos de refrigeragdo e desu-
midificagdo ndo funcionaréo se o termosta-
to estiver ajustado para uma temperatura
maior do que a temperatura do ambiente
(no modo de refrigeragéo, somente a ven-
tilagao funcionara).

No modo de ventilagao:

Vocé nao pode usar a unidade para aque-
cer e refrigerar o ambiente.




FUNCIONAMENTO DO TIMER

Antes de usar a fungéo timer (temporizador), certifique-se de que a hora esteja corretamente ajustada no controle remoto (x= P.5).

[ Para usar o timer ON ou timer OFF ]

1

2

3

Pressione o botao “START/STOP” (iniciar/parar) (Fig.5 @)).
(se a unidade ja estiver em funcionamento, siga para
O passo 2).

Aluz OPERATION (Operagao) da unidade interna (verde) (Fig. 3 ®) acendera.

Pressione o botdao “TIMER MODE” (modo temporiza-
dor) (Fig. 5 (9) para selecionar timer OFF ou timer ON.

Cada vez que o botao é pressionado, a fungao timer muda na ordem a seguir:

—» CANCEL (Cancelar) —» OFF (Desligar) —» ON (Ligar)—\

PROGRAMAR(OFF — ON, OFF « ON) «

Aluz TIMER (Temporizador) da unidade interna (laranja) (Fig. 3 ®) acendera.

Use os botdes TIMER set (ajustar temporizador) (Fig.
5 @) para ajustar a hora desejada para desligar (OFF)
ou ligar (ON) a unidade.

Ajuste a hora enquanto os niumeros estiverem piscando no visor (por aproxi-
madamente 5 segundos).

botdo: Pressione para adiantar a hora.
(=) botido: Pressione para retroceder a hora.

Depois de 5 segundos, o visor inteiro reaparecera.

[ Para usar o timer programado ]

1
2

Pressione o botdao “START/STOP” (iniciar/parar) (Fig.5 ©)).
(se a unidade ja estiver em funcionamento, siga para o passo 2).
Aluz OPERATION (Operagéo) da unidade interna (verde) (Fig. 3 ®) acendera.

Ajuste os horarios desejados para desligar (OFF) ou
ligar (ON) a unidade.

Para ajustar os modos e horarios desejados, consulte a segédo “Para usar o
timer ON ou timer OFF”.

Depois de 3 segundos, o visor inteiro reaparecera.

Aluz TIMER (Temporizador) da unidade interna (laranja) (Fig. 3 ®) acendera.

Pressione o botao “TIMER MODE” (modo temporizador)

(Fig. 5 @) para selecionar PROGRAM (operagao Timer

programado) (OFF — ON ou OFF < ON serao exibidos).

O visor exibira alternativamente “OFF timer” e “ON timer” e, depois, exibira a

hora de execugéo ajustada para a primeira operagao.

® O Timer programado iniciara o funcionamento. (Se "timer ON" foi selecio-
nado para funcionar primeiro, o funcionamento da unidade sera interrom-
pido nesse momento.)

Depois de 5 segundos, o visor inteiro reaparecera.

Sobre o timer programado |

® O timer programado permite que vocé integre as operagao de timer OFF (Desligado)
e timer ON (Ligado) em uma uUnica sequéncia. A sequéncia pode envolver 1 transi-
¢ao de timer OFF para timer ON, ou de timer ON para timer OFF, em intervalos de
24 horas.

® O primeiro timer a funcionar sera o programado para o horario mais préximo do
atual. A ordem de funcionamento € indicada pela seta no visor do controle remoto
(OFF — ON, ou OFF «— ON).

® Um exemplo de uso do Timer programado pode ser: interromper o funcionamento
do ar condicionado automaticamente (timer OFF) depois que vocé for dormir e ini-
ciar (timer ON) automaticamente pela manha, antes de vocé acordar.

| Para cancelar o timer |

Use o botéo “TIMER MODE” (modo tempori-

zador) para selecionar “CANCEL (Cancelar)”.
O ar condicionado retornara ao funcionamen-
to normal.

| Para alterar os ajustes do timer |

Execute os passos 2 e 3.

Para interromper o funcionamento do
ar condicionado enquanto o timer esta
funcionando

Pressione o botao “START/STOP” (iniciar/pa-
rar).

| Para alterar as condigées de funcionamento

Se vocé desejar alterar as condi¢des de
operacao (Modo, Velocidade do ventilador,
Ajustes do Termostato, modo Super silencio-
s0), depois de ajustar o timer e de esperar
que o visor reaparega, pressione os botbes
apropriados para fazer a alteracdo desejada.

| Para cancelar o timer |
Use o botéo “TIMER MODE” (modo tempori-
zador) para selecionar “CANCEL (Cancelar)’.
O ar condicionado retornara ao funcionamen-
to normal.

| Para alterar os ajustes do timer |

1. Siga as instrugdes fornecidas na se¢ao “Para
usar o timer ON ou timer OFF” para selecio-
nar o ajuste do timer que vocé deseja alterar.

2. Pressione o botdo “TIMER MODE” (modo
temporizador) para selecionar OFF — ON
ou OFF < ON.

Para interromper o funcionamento do
ar condicionado enquanto o timer esta
funcionando

Pressione o botdo “START/STOP” (iniciar/parar).

| Para alterar as condigdes de funcionamento |

Se vocé desejar alterar as condigdes de
operacao (Modo, Velocidade do ventilador,
Ajustes do Termostato, modo Super silencio-
s0), depois de ajustar o timer e de esperar
que o visor reaparega, pressione os botbes
apropriados para fazer a alteragdo desejada.
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Fungio SLEEP TIMER (DESLIGAMENTO AUTOMATICO)

Ao contrario de outras fungdes do timer, o desligamento automatico € usado para ajustar o periodo de tempo até que o funciona-
mento do ar condicionado seja interrompido.

[ Para usar o SLEEP timer (desligamento automatico)

.. . | Para cancelar o timer: |

Com o ar condicionado parado ou em funcionamento, pres- .. otz “TIMER MODE” (modo tempori-

sione o botdo “SLEEP” (desligamento automatico) (Fig. 5 (9). zador) para selecionar “CANCEL (Cancelar)".

As luzes OPERATION (Operaggo) (verde) (Fig. 3 () e TIMER (Temporizador) (laranja) O a" condicionado retornara ao funcionamen-
. . . ~ to normal.

da unidade interna (Fig. 3 (®) acenderao.

Para interromper o funcionamento do ar
] condicionado durante uma operagao de

timer:

Pressione o botao “START/STOP” (iniciar/pa-
rar).

[ Para alterar os ajustes do timer

Pressione o botao “SLEEP” (desligamento automatico) (Fig.
5 ©®) mais uma vez e ajuste a hora usando os botoées “TIMER”
set (ajustar temporizador) ((=/ =3) (Fig. 5 ®).

Ajuste a hora enquanto o Visor do modo TIMER estiver piscando (por aproximadamen-
te 5 segundos).

botdo: Pressione para adiantar a hora.
(=) botido: Pressione para retroceder a hora.

Depois de 5 segundos, o visor inteiro reaparecera.

Sobre o SLEEP timer (Desligamento automatico)

Para evitar o aquecimento ou refrigeragdo excessivos enquanto vocé estiver dormindo, a fungédo SLEEP timer modifica automati-
camente os ajustes do termostato de acordo com o ajuste das horas (set time). Depois de transcorrido o tempo programado, o ar
condicionado para de funcionar completamente.

Durante a operacao refrigeragao/desumidificagao:

Quando o desligamento automatico (SLEEP timer) estiver ajustado, o ajuste do termostato € aumentado automaticamente em 1° C a cada
1 hora. Quando o ajuste do termostato aumentar 2 ° C no total, o ajuste do termostato permanecera inalterado até que o tempo programa-
do (set time) termine, e, entéo, o ar condicionado desligara automaticamente.

Ajuste do desligamento automatico (SLEEP timer)

Ajuste
da hora
-«— 1 hora ——I

Definir temp.

Funcionamento "MANUAL AUTO"

Use o funcionamento “MANUAL AUTQO” caso o controle remoto ndo esteja disponivel.

[ Como usar os controles da unidade principal ] ® Com os controles do botdo “MANUAL

AUTQ”, o ar condicionado funcionara

Pressione o botao “MANUAL AUTO” (Flg 2 @) por mais de da mesma forma que no modo AUTO

3 e menos de 10 segundos no painel de controle da unidade selecionado no controle remoto (Veja a
principa. pagina 7).

Para interromper o funcionamento, pressione o botdo “MANUAL AUTO” (Fig. 2 &) mais uma ® A velocidade do ventilador selecionada
vez. serd “AUTO” e o ajuste do termostato

(Os controles estéo localizados dentro da grade de entrada) sera padréo. (24 °C)
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AJUSTAR A CIRCULA(_}AO DA DIRE(:,AO DO FLUXO DE AR

@ Ajuste as dire¢des de ar para cima, baixo, esquerda e direita com os botdes diregdo de ar no controle remoto.
® Use os botdes diregado de ar depis que a unidade interna tiver comegado a operar e as persiandas de dire¢do de ar tiverem para-
do de se mover.

[ Ajuste vertical da dire¢ao do ar ] A ADVERTENCIA
. P YT ” . F F ® Nunca insira os dedos ou objetos estra-
Pressione o b?tao SET (ajus.ta!) (Vertlcal): (Flg 5 ®) nhos nas portas de saida, pois o ventilador
Cada vez que o bot&o for pressionado, a dire¢do do ar mudara da seguinte forma: interno tem alta velocidade e pode causar
ferimentos.

DZQ=ZQ<<-@<ZZ0<=®
@® Sempre use o botdo “SET” (ajustar)

Tipos de ajuste da diregéo do fluxo de ar: (Vertical e Horizontal) do controle remo-

D,2,3,®,®,®: Durante modos de refrigeragdo/seco/ventilador to para ajustar as persianas verticais de
fluxo de ar. A tentativa de movimentar
as persianas manualmente pode resul-
tar no funcionamento inadequado; nes-
se caso, interrompa o funcionamento
e reinicie. As persianas devem voltar a
funcionar normalmente de novo.

O visor do controle remoto ndo muda.
® Nos modos de arrefecimento e desumidi-
ficagdo, ndo desloque as alhetas deflec-
toras da direcgdo do fluxo de ar vertical
para fora da respectiva posigao de funcio-
namento para o modo ((D - ®) e para a
zona do ventilador (@ - ®); a utilizagdo

@ Use os ajustes da diregéo do ar dentro das faixas exibidas abaixo. das alhetas na zona do ventilador pro-
® Adiregdo de fluxo de ar vertical é ajustada como mostrado, de acordo com o tipo de vocara condensacéo de humidade junto
operacgao selecionada. da saida de ar, podendo cair 4gua para
No modo de refrigeragdo/desumidificagéo : Fluxo horizontal @ 0 chéo. Nos modos de arrefecimento/

desumidificagao, se as alhetas deflecto-
ras forem utilizadas fora da posigdo (D -
® durante mais de 20 minutos, voltam
automaticamente a posigcdo @ .

® No modo AUTO (Automatico) de funcionamento, nos primeiros minutos depois do
inicio, o fluxo de ar sera horizontal (O; a diregdo do ar ndo pode ser alterada durante
esse periodo.

@® Ao realizar ajustes em ambientes com

bebés, criangas, idosos ou doentes, a
] diregéo do ar e a temperatura ambiente
devem ser consideradas cuidadosa-

Pressione o botdo “SET” (ajustar) (Horizontal). (Fig. 5 @). mente.
@ Cada vez que o bot&o for pressionado, a dire¢cdo do ar mudara da seguinte forma:

[ Ajuste horizontal da dire¢cao do ar

o=dob=do=dol=do)

O visor do controle remoto ndo
muda.

T N0 <@/ L
\_/7
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FUNCIONAMENTO COM PERSIANAS OSCILANTES (SWING)

Inicie o funcionamento do ar condicionado antes de realizar esse procedimento.

Para selecionar o funcionamento com persianas osci-
lantes (SWING)

Pressione o botdao “SWING” (persianas oscilantes) (Fig. 5 @).
O visor SWING (Fig. 6 @9) acendera.

Cada vez que o botdo “SWING” (Persianas oscilantes) é pressionado, a operagéo de
oscilagéo sera alternada na ordem a seguir.

E~ C) Oscilagéo para cima/baixo — <> Oscilagéo para esquerda/direita :|
A

operagao de oscilagao para-«— C> < Oscilagéo para cima/baixo/esquerda/direita

Para interromper o funcionamento com persianas osci-
lantes (SWING)

Pressione o botao “SWING” (persianas oscilantes) e selecio-
ne STOP (parar).

A direcao do fluxo de ar retornara ao ajuste anterior ao inicio da oscilagéo (swing).

Sobre o funcionamento com persianas oscilantes (SWING)

® Oscilagdo para cima/baixo/esquerda/direita: as per-
sianas de direcionamento de fluxo de ar se movem
(oscilam) na diregao do fluxo de ar para cima/baixo/

® Oscilagédo para cima/baixo: a operagéo de oscilagdo comega usan-
do a seguinte faixa de acordo com a diregédo de fluxo de ar atual.
A direcéo de fluxo de ar é 1-4 (para rerigeragao, desumidificagcdo).

Com a persiana de direcdo de fluxo de ar superior na posi- esquerda/direita.
¢ao horizontal, a persiana de direcéo de fluxo de ar inferior ® O funcionamento com persianas oscilantes podera
se move (oscila) para direcionar o fluxo de ar para uma area ser temporarla_m_ente |nte[romp!do quan_do o ventila-
ampla. dor do ar cgndmongdo néo estlver-funmona.ndo ou
@ Oscilagao para esquerda/direita: as persianas de direcionamento quando estiver funcionando em baixa velocidade.
de fluxo de ar se movem (oscilam) na diregéo do fluxo de ar para ® Se o botéo “SET” (Vertical) for pressionado durante a

operagao de oscilagéo para cima/baixo, a operagao
de osiclagéo para cima/baixo parara e se o botdo “SET”
(Horizontal) fopr pressionado durante a operacao de
oscilagao para esquerdal/direita, a operagao de oscila-
¢ao para esquerda/direita parara.

esquerda/direita.

FUNCIONAMENTO ECONOMICO

Inicie o funcionamento do ar condicionado antes de realizar esse procedimento.
| Para funcionar em modo ECONOMICO | | & ©
@

Pressione o botao “ECONOMY” (economia) (Fig.5 ). ®
Aluz ECONOMY (Economia) (verde) (Fig. 3 @) acendera.
O Funcionamento ECONOMICO comeca.

Lampada indicadora
[ Para interromper o modo ECONOMICO ] | ®: Ligada < Desligada

Pressione o botao “ECONOMY” (economia) (Fig.5 ).
A luz ECONOMY (Economia) (verde) (Fig. 3 (7)) apagara.
O funcionamento volta ao normal.

Sobre o funcionamento ECONOMICO

@® Quando o modo de funcionamento ECONOMICO é operado, a temperatura da sala sera um pouco maior do que a temperatu-
ra definida no modo de refrigeragédo. Assim, o modo ECONOMICO economiza mais energia do que os modos normais.

® No caso de um Unico tipo de ar-condicionado, em poténcia maxima, o funcionamento econémico é de aproximadamente 70%
da operacgéo normal do ar-condicionado para refrigeragao.

@ Se o0 ambiente nao estiver bem refrigerado durante o funcionamento ECONOMICO, selecione o funcionamento normal.

® Durante o periodo de monitoramento no modo AUTO (automatico), o funcionamento do ar condicionado ndo entrara em modo
ECONOMICO mesmo que o botdo “ECONOMY” (Economia) seja pressionado.
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LIMPEZA E CUIDADOS

I cupano

@ Antes de limpar o ar condicionado, certifique-se de desligar a unidade e desconecta-la da tomada elétrica.

@ Antes de iniciar a operagao, certifique-se de que a grade de entrada tenha sido completamente fe-
chada. Fechar a grade de entrada de forma incompleta podera afetar o funcionamento ou o desem-
penho adequado do ar-condicionado.

@ Nao encoste no trocador de calor ao remover e substituir os filtros de ar, pois isso pode causar ferimentos.
® Nao fique sobre superficies escorregadias, irregulares ou instaveis quando vocé manter a unidade.

¢bes, consulte o pessoal do servigo técnico autorizado.

volateis, como benzeno ou thinner.

horas, para eliminar umidade das partes internas.

@ Para evitar desgaste excessivo de pegas e componentes ou mau funcionamento do condicionador de ar, o usuario/consumidor de-
vera realizar manutencgao preventiva através de uma assisténcia técnica credenciada periodicamente. Para saber a periodicidade da
manutengao preventiva, o consumidor deve consultar o instalador credenciado ou uma assisténcia técnica credenciada.

® Quando usada por periodos prolongados, a unidade acumulara poeira na parte interna, o que reduz seu desempenho. Reco-
mendamos que a unidade seja inspecionada regularmente, além da sua proépria limpeza e cuidado. Para obter mais informa-

® Ao limpar a carcaga da unidade, ndo use agua com temperatura superior a 40 °C(104°F), limpadores abrasivos ou agentes

® N3o exponha a unidade a liquidos, inseticidas ou produtos para cabelo em spray.
® Depois de manter a unidade interna desligada por 1 més ou mais, deixe-a funcionar primeiro no modo de ventilagao por 12

[ Cuidados diarios ]

Ao limpar o corpo da unidade interior, cuide do seguinte:
* Nao use agua em temperatura superior a 40 °C.
* Nao use limpadores abrasivos, solventes volateis, tais
como benzina ou thinner.
* Limpe a unidade gentilmente usando um pano macio.

[ Limpeza da grade de entrada ]

1. Remover a grade de entrada.

Abra a grade de entrada na diregio da seta . Enquanto
pressiona gentilmente para fora os eixos de montagem
esquerdo e direito da grade de entrada [, remova a grade
de entrada na diregdo da seta .

2. Limpe com agua.

Lave a grade de entrada gentilmente com agua ou limpe-a
com um pano macio umedecido com agua morna.
Em seguida, limpe-a com um pano seco e macio.

3. Coloque a grade de entrada no lugar.

Enquanto segura a grade na horizontal, posicione os eixos
de montagem esquerdo e direito sobre os blocos de apoio
no topo do painel Bl. Para prender cada eixo adequada-
mente, insira o eixo até que encaixe.

Em seguida, feche a grade de entrada .

[ Limpeza dos filtros de ar ]

1. Abra a grade de entrada e remova os fil-

tros de ar.

Levante o suporte do filtro, desconecte as 2 guias inferio-
res e puxe.

Ganchos (2 lugares)

2. Remova a poeira com um aspirador de

po6 ou lavando.
Depois de lavar, deixe secar completamente em local sem sol.

3. Coloque o filtro de ar no lugar e feche a
grade de entrada.

(1) Alinhe os lados do filtro de ar com o painel e empurre até
o final, certificando-se de que as outras 2 guias inferiores
tenham retornado corretamente aos seus furos no painel.

) i

p=s]

N
=
n s

Ganchoé (2 lugares)

1
Ny

(2) Feche a grade de entrada.

OBSERVAGOES:

@ A poeira pode ser removida do filtro de ar com um aspira-
dor de pé ou lavando-o em uma mistura de agua morna e
detergente suave. Se vocé lavar o filtro, assegure-se de
deixa-lo secar totalmente em um local ao abrigo do sol an-
tes de coloca-lo de volta.

@ Se a sujeira se acumular no filtro, o fluxo de ar sera reduzi-
do, reduzindo a eficiéncia operacional e aumentando o ruido.

@ Durante periodos de uso normal, os filtros de ar devem ser
limpos a cada 2 semanas.

@® Nao use o ar condicionado com a grade de entrada fechada.
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LIMPEZA E CUIDADOS

[ Instalacao do filtro de limpeza do ar ]

1. Abra a grade de entrada e remova os fil-
tros de ar.

Filtro de ar (direito e esquerdo)

2. Instale o conjunto de filtro de limpeza de

ar (conjunto de 2).

(1) Defina o filtro de limpeza de ar na estrutura do filtro de
limpeza de ar.

COnjunto do filtro de limpeza do ar

Grade do filtro de limpeza do ar
; /™ N\

Filtro de limpeza do ar

(2) Prenda a trava em ambas as extremidades do filtro
com os 2 ganchos na parte traseira da estrutura do fil-
tro de limpeza de ar.

Gancho (2 lugares na aprte traseira)

Trava (2 lugares)

Cuide para que o filtro de limpeza de ar ndo de projete
além da estrutura.

(3) Prenda os 6 locaos de fixagéo na parte de cima e de
baixo da estrutura do filtro de limpeza de ar com os
ganchos do filtro de ar.

L]

Parte traseira /| 1}
dofflro NN —

Local de fixagao,
gancho (6 locais)

3. Instale os 2 filtros de ar e feche a grade

de entrada.

@ Ao usar filtros de limpeza, o efeito sera aumentado ao ajus-
tar a velocidade da ventilagdo em “HIGH” (Alta).
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[ Substitui¢ao de filtros de ar sujos ]

Substitua filtros com os seguintes componentes (vendidos se-
paradamente).
@ FILTRO DE CATEQUINA DE MAGCA: UTR-FA13-1

® FILTRO DESODORIZANTE DE IOES: UTR-FA13-2
1. Abra a grade de entrada e remova os fil-
tros de ar.

2. Substitua-os por 2 filtros novos.

(1) Remova os filtros de limpeza do ar usados na ordem
inversa a da instalagao.

(2) Instale da mesma forma que o conjunto de filtro de lim-
peza de ar.

3. Instale os 2 filtros de ar e feche a grade
de entrada.

Relativamente aos filtros de limpeza de ar

FILTRO DE CATEQUINA DE MAGA (1 folha)

@ Os filtros sdo descartaveis. (Ndo podem ser lavados e reu-
tilizados.)

® Apos abertura da embalagem, use os filtros com a maior
brevidade possivel.
(O efeito da limpeza de ar diminui quando os filtros séo dei-
xados na embalagem aberta)

® Geralmente, os filtros devem ser trocados a cada 3 meses.

Adquira FILTROS DE CATEQUINA DE MACA dedicados
(UTR-FA13-1) (vendidos em separado) para substituir os
filtros de limpeza de ar usados.

FILTRO DESODORIZANTE DE IOES (1 folha) — azul claro
® Os filtros devem ser trocados aproximadamente a cada 3
anos, para manter o efeito desodorizante.

@ A estrutura do filtro ndo é um produto Unico.

Adquira FILTROS DESODORIZANTES DE IOES dedica-
dos (UTR-FA13-2) (vendidos em separado) quando substi-
tuir os filtros.

Manutencao de filtros desodorizantes de i6es

Para manter o efeito desodorizante, limpe o filtro a cada 3 me-
ses da seguinte forma.
1. Retire o filtro.
2. Limpe com agua e deixe secar ao ar.
(1) Lave os filtros com agua quente a alta presséo até
a superficie dos filtros estar coberta por agua. Lave
com um detergente diluido neutro.
(Nunca lave esfregando, pois pode danificar o
efeito desodorizante.)
(2) Passe o filtro por agua corrente.
(3) Deixe-o secar a sombra.
3. Volte a instalar o filtro.



LIMPEZA E CUIDADOS

| Reconfiguragao de Indicador de Filtro (Configuragao especial)

« Esta fungéo pode ser usada se configurada corretamente durante a instalagao. o o
. . ~ d
Por favor, consulte o pessoal de servigo autorizado para usar esta funcéo. | O LF'
* Limpar o filtro de ar quando a lampada indicadora mostrar o seguinte; O O —:.:—
[
Lampada indicadora de ECONOMIA ‘ Pisca 3 vezes, em intervalos 21 segundos ‘
Em seguida ?a I|mpgza, r(_aconflgure o indicador de filtro pressionando o botdo “MA- Lampada indicadora
NUAL AUTO” na unidade interna durante 3 segundos ou menos. N . )
—,?\—: Piscando +_): Desligada

SELECIONANDO O CODIGO PERSONALIZADO DO CONTROLADOR REMOTO

Quando dois ou mais ares condicionados séo instalados em uma sala e o controle remoto esté operando um ar condicionado além
da que vocé deseja configurar, mude o codigo personalizado do controle remoto para operar apenas o ar condicionado que vocé
deseja configurar (4 sele¢des possiveis).

Quando dois ou mais ares condicionados estao instalados em uma sala, favor entrar em contato com seu revendedor para configu-
rar os codigos personalizados individuais do ar condicionado.

[ Selecionando o cédigo personalizado do controlador remoto ]

Use os passos a seguir para selecionar o codigo personalizado do controlador remoto.
(Observe que o ar condicionado ndo pode receber um sinal se o cédigo de sinal cor-
respondente ndo tiver sido ajustado para o ar condicionado.)

1 Pressione o botao “START/STOP (iniciar/parar)” ape-
nas até que o relégio seja exibido no visor do contro-

lador remoto.

2 Pressione o botao “MODE (modo)” por ao menos 5
segundos para exibir o codigo personalizado atual

(inicialmente configure como A).

INVERTER

3 Pressione os botoes “SET TEMP. (ajustar temp.)”
(4 / W) para alternar entre os coédigos personalizado

»A-B—C<D<«. Combine o cédigo no visor com o co6-
digo personalizado do ar condicionado.

4 Pressione o botdao “MODE” (modo)” novamente para
voltar ao visor do relégio. O codigo personalizado

sera alterado.

e Se nenhum botéo for pressionado em 30 segundos apds o codigo personalizado ser exibido, o sistema volta ao visor do relégio original. Nes-
te caso, comece novamente pelo passo 1.

e O codigo personalizado do ar condicionado é configurado em A antes do envio. Entre em contato com o seu revendedor para alterar o cédigo
personalizado.

e O controlador remoto se reconfigura para o cédigo personalizado A quando as baterias no controlador remoto séo substituidas. Se vocé usar
um cédigo personalizado diferente de A, ajuste o codigo personalizado novamente depois de substituir as baterias.
Se né&o souber qual é o cédigo personalizado do ar condicionado, tente cada um dos cédigos personalizados ( A—B—C—D ) até encontrar o
que funciona com o ar condicionado.
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SOLU(_}AO DE PROBLEMAS

R Em caso de mau funcionamento (cheiro de queimado etc.), interrompa a operagao imediatamente,
. ADVERTENCIA desligue o disjuntor e chame o pessoal do servico técnico autorizado.

S6 desligar a unidade ndo a desconectara totalmente a unidade da fonte de energia. Certifique-se
de desligar sempre o disjuntor para garantir a suspenséo do suprimento da eletricidade.

Antes de chamar a assisténcia técnica, realize as verificagdes a seguir:

Veja a pa-

Sintoma Problema .
gina

NORM~AL N&o funciona imediata- ® Se a unidade interna para e volta a funcionar imediatamente
FUNCAO mente: apoés, o compressor nao funcionara por aproximadamente 3
minutos, para evitar a queima de fusiveis.

@ Se os disjuntores forem desligados e ligados novamente, o
sistema de protegdo funcionara por 3 minutos, evitando o
funcionamento da unidade durante esse periodo.

Emite barulhos: ® Durante o funcionamento ou imediatamente apds a parada
da unidade, o barulho de agua fluindo na tubulagéo do ar
condicionado podera ser ouvida. Além disso, algum barulho
podera ser perceptivel particularmente por aproximadamente
2 a 3 minutos depois do inicio do funcionamento (gas refrige- —
rante fluindo).

® Durante o funcionamento, um barulho tipo rangido podera
ser ouvido. Isso se deve a expansao e contragdo do painel
frontal causadas pelas mudangas de temperatura.

Odores: @ A unidade interna pode emitir algum odor. Esse odor é resul-
tado dos odores do ambiente (moéveis, tabaco etc.) que foram —
absorvidos pela unidade interna.

Emissao de neblina ou ® Durante as operacgdes de refrigeragdo ou desumidificacao, a
vapor: unidade interna podera emitir uma neblina fina,. Isso é con-
sequéncia do resfriamento rapido do ar pelo ar frio emitido
pela unidade interna, que produz condensagéao e neblina.

Fluxo de ar fraco ou au- ® No modo de desumidificagdo, a unidade interna funcionara
sente: em baixa velocidade; para ajustar a umidade do ambiente, o
ventilador da unidade interna pode parar de tempos em tem- 7

pos. Além disso, o ventilador pode funcionar em uma veloci-
dade muito baixa para ajustar a umidade do ambiente.

@® Durante o funcionamento no modo supersilencioso, o venti-
lador funcionara em uma velocidade muito baixa.

No monitor de operagdo automatica (AUTO), o ventilador
funcionara em uma velocidade muito baixa.

O disjuntor foi desligado?

VERIFIQUE Nao funciona:
UMA VEZ

Houve queda no fornecimento de eletricidade? —
MAIS

Um fusivel queimou ou um disjuntor desarmou?
O timer esta funcionando? 8-9

Desempenho de refrigera-
¢ao fraco:

O filtro de ar esta sujo?

A grade de entrada ou a porta de saida do ar condicionado
estdo bloqueadas?

® A temperatura ambiente programada (termostato) foi ajusta-
da corretamente?

@ Existe alguma janela ou porta aberta? -

® No caso de refrigeragdo, ha alguma janela permitindo a en-
trada da luz do sol forte? (Feche as curtinas.)

® No caso de refrigeragdo, existem equipamentos de aqueci-

mento e computadores no ambiente ou ha muitas pessoas
no ambiente?

@® A unidade esta ajustada para funcionar em modo supersilen-
cioso?

A unidade n&o funciona @ As baterias do controle remoto estdo descarregadas?
de acordo com o ajuste do

; @ As baterias do controle remoto foram colocadas corretamen- 5
controle remoto:

te?

Se o problema persistir depois de realizar essas verificagdes, se vocé notar cheio de queimado ou se as luzes OPERATION (Ope-
ragdo) (Fig. 3 ®) e TIMER (Temporizador) (Fig. 3 ®) piscarem e a luz ECONOMY (Economia) (Fig. 3 (D) piscar rapidamente, inter-
rompa a operagao imediatamente, desligue o disjuntor e consulte o técnico de manutengao.
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DICAS DE FUNCIONAMENTO

[ Funcao de reinicio automatico ]

Em caso de interrupgéo no fornecimento de energia, tais como um apagéo, o ar condicionado para uma vez. Mas ele reinicia auto-
maticamente e realiza a operagao anterior quando a fonte de alimentagao é retomada.

Se houver interrupgéo de energia depois que do temporizador ser definido, a contagem regressiva do cronémetro sera zerada. Apds
o fornecimento de energia ser restabelecido, o indicador TIMER (TEMPORIZADOR) da unidade interior pisca para avisar que houve

falha no temporizador. Nesse caso, o temporizador para 0 momento oportuno.
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