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Auto-Diagnóstico
Este aparelho possui um sistema de auto-diagnóstico instalado,

que mostra informações do seu aparelho (conforme tabelas a seguir).
Veri�que seu modelo de Condicionador de Ar.

AUTO-DIAGNÓSTICOCÓDIGO  PAINEL

Superaquecimento do
Evaporador ou a velocidade do

ventilador não está correta.

Evaporador congelado.

LED Stand-by pisca;
Unidade para.

LED TIMER pisca;
Unidade para.

LED RUN pisca;
Unidade para.

Led Air fresh pisca;
Unidade para.

Modelos RNT | RNTT

DESCRIÇÃO DE ERRO

Proteção contra
superaquecimento.

Prevenção de
congelamento do

evaporador.

Erro do sensor de
temperatura ambiente.

Erro no sensor de
temperatura do evaporador.

Erro no sensor de
temperatura do

condensador.

Erro do motor PG.
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